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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي                  
وظـايف  . ي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد   ها را تعيين و تدوين و اجرا       فرآورده

 :و هدفهاي موسسه عبارتست از
 انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بـالا بـردن كيفيـت كالاهـاي     –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي  (

 ترويج استانداردهاي   -هت خودكفائي كشور    داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در ج           
 كنترل كيفي كالاهاي صـادراتي مشـمول اسـتاندارد اجبـاري و             – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري       –ملي  

جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشـابه خـارجي و حفـظ              
ي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كننـدگان            بازارهاي بين المللي كنترل كيف    

و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمـائي علمـي و فنـي توليدكننـدگان،                   
بـري   مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليـد، نگهـداري، بسـته بنـدي و ترا               –توزيع كنندگان و مصرف كنندگان      

 آزمـايش و تطبيـق نمونـه كالاهـا بـا            – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سـنجش          –كالاهاي مختلف   
 ).استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم

يف خـود هـم از آخـرين        موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجـراي وظـا               
پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشـور را مـورد                     

 .توجه قرار ميدهد
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فـروش داخلـي           

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمـد         كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه       و تأمين ايمني و بهداشت مصرف       
 .ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار
 تهيـه گرديـد براسـاس پيشـنهادهاي رسـيده و            1345  استاندارد ويژگيهاي آب آشاميدني كه نخستين بار در سال        

ميدني براي سومين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در سـي و              بررسي و تائيد كميسيون فني استاندارد آب آشا       
اينك باستناد مـاده يـك قـانون        ,  تصويب شد    9/3/63 ششمين جلسه كميته ملي استاندارد صنايع شيميائي مورخ       

 بعنـوان   1349 مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صـنعتي ايـران مصـوب آذر مـاه سـال                   
 .سمي ايران منتشر ميگردد استاندارد ر

 براي حفظ همگامي و همĤهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينـه صـنايع و علـوم اسـتانداردهاي ايـران در                     
مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل ايـن اسـتاندارد                     

 .ع خواهد شد برسد در تجديد نظر بعدي مورد توجه واق
 . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده كرد 

 در تهيه و تجديد نظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهـاي جامعـه حتـي                       
 .تي و پيشرفته همĤهنگي ايجاد شود المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنع

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منـابع زيـر تهيـه                      
 .گرديده است 

1 - Drinking Water Standard WHO -  1971  
2- Water Quality Surveys WHO / UNESCO  1978 

  چاپ دوم1351  خرداد ماه سال1053 استاندارد شماره -3 

  
  



 ويژگيهاي آب آشاميدني
   مقدمه

  اين استاندارد شامل مواردي است كه بعنوان حداقل ويژگيهاي مورد نياز آب آشاميدني كشور ضروري ميباشد 
. 
  هدف و دامنه كاربرد-1 

 . آشاميدن ميرسد  هدف از ارائه اين استاندارد تعيين ويژگيهاي مورد نياز آبي است كه بمصرف
 
  اصطلاحات و تعاريف-2
شيميائي و بيولوژيكي آن در حدي باشد كه مصرف         , آب گوارائي است كه عوامل فيزيكي       :  آب آشاميدني    -2-1

 .آن عارضه سوئي در كوتاه مدت و يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند 
زانه يك تركيب براي تمام عمر كـه بـر مبنـأ            عبارتست از حداكثر مقدار دريافت رو     :  دريافت مجاز روزانه     -2-2

 .هاي موجود هيچگونه خطري همراه نخواهد داشت  دانسته
 .قارچ كشها و موش كشها ميباشد , علف هرز كشها , اصطلاح آفت كشها شامل حشره كشها :  آفت كشها -2-3
 
  نمونه برداري-3 
 ايـران انجـام     2348 يـد طبـق اسـتاندارد شـماره        نمونه برداري از آب آشاميدني جهت آزمونهاي روزمره با         -3-1

 .پذيرد 
 .ن انجام گيرد ا اير2347نمونه برداري از آب آشاميدني بايد طبق استاندارد شماره ,  در موارد خاص -3-2
 
  ويژگيها-4
 .ويژگيهاي باكتريولوژيكي آب آشاميدني در دست تهيه ميباشد :  ويژگيهاي باكتريولوژيكي آب -4-1 

 : يادآوري 
ها امكاناتي جهت آلودگي وجود دارد لذا دو نكته اساسي بايد مـورد          با توجه به اينكه در هنگام عبور آب در لوله         

 .توجه قرار گيرد 
الـودگي از   , فشار آب درون شبكه لوله كشي بايد در كليه قسمتها بنحوي حفظ گـردد كـه امكـان انتقـال                     :  الف  

 .ها فراهم گردد  خارج بدرون لوله
مقادير كلر باقيمانـده  (.  ميزان كلر باقيمانده بايد در حدي باشد كه آلودگيهاي اتفاقي در شبكه را از بين ببرد                 : ب  

 . آب در جدول شماره يك ضميمه بيان ميگردد PHبا توجه به 



ويژگيهاي فيزيكي آب بايد با مشخصات داده شده در جدول شماره يك مطابقـت        :  ويژگيهاي فيزيكي آب     -4-2
 .كند 

 
 ميلي گرم در ليتر همراه با مقادير كم تانن ايجـاد رنگـي              3/0  در صورت موجود بودن آهن تا ميزان حداكثر        (*) 

ميشود كه از حد استاندارد بيان شده بالاتر ميباشد كه در چنين حالتي مقادير بالاتر از اسـتاندارد نيـز قابـل قبـول                        
 .باشد  مي
  ويژگيهاي شيميائي آب-4-3
گروهي از مواد شيميائي در صـورتيكه بـا غلظـت بيشـتر از حـدود مجـاز در آب       :  شيميائي سمي    مواد -4-3-1

ايـن مقـادير كـه بـر مبنـأ متوسـط            . امكان بخطر انداختن سلامت مصرف كننده را دارد         , آشاميدني موجود باشد    
اره سـه بيـان      كيلوگرمي در نظـر گرفتـه ميشـود در جـدول شـم             70 ليتر آب براي يك انسان       5/2 مصرف روزانه 

 .ميگردد 



 
 
, با توجه باينكه روشهاي متـداول در تصـفيه آب باقيمانـده آفـت كشـها را جـدا نميكنـد                      :  آفت كشها    -4-3-2

بنابراين در صورت موجود بودن باقيمانده آفت كشها در آب لازم اسـت روشـهاي پـالايش صـحيحي در جهـت                
 .حذف آن بكار گرفته شود 

 اين نكته كه غلظت فلوئور در آب تابع درجه حرارت محيط اسـت مقـدار آن مـابين                  با رعايت   :  فلوئور   -4-3-3
 . ميلي گرم در ليتر پيشنهاد ميگردد 7/1تا  6/0
 ميلي گرم در ليتر بر حسـب يـون       45 حداكثر مجاز نيتراتهاي موجود در آب آشاميدني نبايد از        :  نيتراتها   -4-3-4

 .تجاوز كند ) No3(نيترات 
 ميلي گرم در ليتر تجـاوز       004/0 نبايد از ) No2(مقدار تركيبات نيتريت بر حسب يون نيتريت        : ا   نيتريته -4-3-5

 .كند 
 . ميكرو گرم در ليتر 2/0حداكثر : اي   تركيبات حلقوي چند هسته-4-3-6
ويژگيهاي ساير مواد شيميائي موجود در آب بايد با مشخصـات بيـان شـده در    :  ساير تركيبات شيميائي    -4-3-7
 .دول شماره چهار مطابقت كند ج



 
 

 ميلـي گـرم در      30 مقدار منيزيم نبايـد از    ,  ميلي گرم در ليتر باشد       250 در صورتيكه مقدار سولفات بيشتر از        (*)
 150  ميلي گرم در ليتر است مقدار منيـزيم حـداكثر تـا            250 ولي چنانكه مقدار سولفات كمتر از     . ليتر تجاوز كند    

 .قبول خواهد بود ميلي گرم در ليتر قابل 
 
  ضميمه-5
 . در جدول شماره يك پيشنهاد ميگردد PH ميزان غلظت كلر باقيمانده جهت ضد عفوني آب بر حسب -5-1



 
 
فيزيكـي و شـيميائي آب اسـتفاده از فرمهـاي زيـر             ,  جهت يكنواختي گزارش بيان نتايج ميكروبيولوژيكي        -5-2

 .پيشنهاد ميگردد 
 هاي ميكروبيولوژيكي آب فرم پيشنهادي آزمون-5-2-1



 
 
  فرم پيشنهادي جهت آزمونهاي فيزيكي و شيميائي-5-2-2



 
  
  

 


